4F/KVP 5.10-01

Lapas: 1-1
~
SR mE s UAB ,EKOMETRIJA*
Geology g. 11. Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. infol@ekometrija.lt
2020-04-20
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 2996
Uzsakovas, adresas: UAB ,.Gargzdy plyty gamykla®, Gamyklos g. 25, Gargzdai
Objektas, adresas: UAB ,,Stelmita®, Gamyklos g. 27, Gargzdai
Meéginio paémimo vieta: i§ ¢iaupo
Meéginys paimtas: 2020-04-16, 16.10 val. pristatytas: 2020-04-16
Méginio rusis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2020-04-16 baigtas: 2020-04-20
Analité Maia;l\;rmo Tyrimo rezultatai HN 24:2017 Tyrimo metodo ND*
= Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met. 1d.
Tem peratura °C 1.8 B Chem.analiz.met. Vilnius, 1994
. priimtinas vartotojams |priimtinas vartotojams
Kvapo slenkstis B ir be nebiidingy poky¢iy [ir be nebadingu poky¢iy
2 s priimtinas vartotojams |priimtinas vartotojams
Skonio slenkstis . ir be nebaidingy poky¢iy [ir be nebudingu pokyciy
pH - 7,5 6.5-9.5 LSTISO EN 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis pS/em 642 2500 LST EN 27888:2002
Spalva mg/l Pt 1,72 30 LST EN ISO 7887:2012
Drumstumas NTU 0,71 4 LSTEN ISO 7027-1:2016
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartin¢ veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Méginio saugojimas Saldytuve +3 +2 °C
Papildomi duomenys, pastabos: néra
Meéginj paémeé: R. Smukas pristaté: R. Smukas

(pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: chemikas Adrian Gusco

(pareigos, vardas, pavardé)

TRIJA

5 L EKOME

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavarde, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su $iais tiriamais objektais.
Be radtisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama.
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EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30. faks. 8 5230 85 53.
el. p. info@ekometrija.lt
2020-04-20
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 2997
Uzsakovas, adresas: UAB ..Gargzdy plyty gamykla“, Gamyklos g. 25, Gargzdai
Objektas, adresas: UAB ,,Stelmita*, Gamyklos g. 27, Gargzdai
Meéginio pa¢cmimo vieta: i§ €iaupo
Méginys paimtas: 2020-04-16, 16.10 val. pristatytas: 2020-04-17
Méginio rasis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2020-04-17 baigtas: 2020-04-20
Analité Maia::lmo Tyrimo rezultatai| HN 24:2017 Tyrimo metodo ND*
_ Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met. ld.

Temperatura °C 11.8 . Chem.analiz.met.Vilnius, 1994
Ko '(31']1_135 sudaranciy vienety A 16 Be nCl—)L'lvd.lnglj LST EN ISO 62222001
skaicius 22 °C pokyciy

; 55 i Lo . . LST EN ISO 9308-1:2014, LST
Koliforminiy bakterijy skai¢ius KSV/100 ml neaptikta 0 EN ISO 9308-1-2014/4]-2017
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) | .~ . LST EN ISO 9308-1:2014, LST
skaicius e Bl 8 EN ISO 9308-1:2014/41:2017

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos

Meéginio saugojimas $aldytuve +3 + 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: neéra

Meginj paémé: R. Smukas pristaté:

R. Smukas

(pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: NVSPL mikrobiologiniy tyrimy skyrius

(pareigos, vardas, pavarde)

)
3 Z 2
2 Vida Mazaliauskiene A/ 7 A
Tvirtinu: b’ 7

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavarde, parasas)

Tyrimy rezultatai susij¢ tik su $iais tiriamais objektais.
Be rastiSko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama.
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SREMETRTIA UAB ,,EKOMETRIJA

Geology g. 11. Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt
2020-05-12
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 3509
Uzsakovas, adresas: UAB ,.Gargzdy plyty gamykla®, Gamyklos g. 25, Gargzdai
Objektas, adresas: UAB ,,Gargzdy gelezinkelis*, Gamyklos g. 21, Gargzdai
Méginio paémimo vieta: i§ &iaupo
Méginys paimtas: 2020-05-05, 15.20 val. pristatytas: 2020-05-05
Méginio rasis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2020-05-05 baigtas: 2020-05-12
Analité Maii\:mo Tyrimo rezultatai HN 24:2017 Tyrimo metodo ND*
= Unif- NT ir PV kokybés tyrimo met. 1d.
Temperatu k8 °C 12.4 - Chem.analiz.met. Vilnius, 1994
- priimtinas vartotojams  |priimtinas vartotojams
Kvapo slenkstis ) ir be neblidingu poky¢iy|ir be nebudingy pokyciy
o ; priimtinas vartotojams |priimtinas vartotojams

Skonio slenkstis B ir be nebiidingy poky¢iy [ir be nebiidingy poky&iy
pH - 7.6 6.5-9.5 LST ISO EN 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis uS/cm 617 2500 LST EN 27888:2002
Spalva mg/l Pt 9,13 30 LST EN ISO 7887:2012
Drumstumas NTU 0,22 4 LSTEN ISO 7027-1:2016
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Méginio saugojimas 3aldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys, pastabos:  néra
Meéginj paémé: R. Smukas pristaté: R. Smukas

(pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: chemikas Adrian Gui¢o, chemikas Gintautas Svilpa

(pareigos, vardas, pavarde)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavarde, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su 3iais tiriamais objektais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama.
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EKO M E'Tf:’ PN UAB ,,EKOMETRIJA*
Geologu g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53.
el. p. info@ekometrija.lt
2020-05-12
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 3510
UzZsakovas, adresas: UAB ,.Gargzdy plyty gamykla®, Gamyklos g. 25, Gargzdai
Objektas, adresas: UAB ,,Gargidy gelezinkelis“, Gamyklos g. 21, Gargzdai
Méginio paémimo vieta: i§ Eiaupo
Meéginys paimtas: 2020-05-05, 15.20 val. pristatytas: 2020-05-05
Meéginio rasis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2020-05-05 baigtas: 2020-05-09
Analité Maii‘;'mo Tyrimo rezultatai| HN 24:2017 Tyrimo metodo ND*
2 Unif: NT ir PV kokybés tyrimo met. ld.

Temperatura °C 12,4 B Chem.analiz.met. Vilnius, 1 994

Kolonijas sudaran¢iy vienety

Be nebiidingy

Skaikius 22 °C KSV/ml neaptikta skt LST EN ISO 6222:2001

. v s - KSV/100 : LST EN ISO 9308-1:2014, LST
Koliforminiy bakterijy skaicius - neaptikta 0 EN ISO 9308-1-2014/41:2017
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) KSV/100 neantikt 0 LST EN ISO 9308-1:2014, LST
skaicius ml PR EN ISO 9308-1:2014/41:2017

*ND - normatyvinis dokumentas. SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Méginio saugojimas Saldytuve +3 + 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:  néra

Meéginj paémé: R. Smukas pristaté:

R. Smukas

(pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: NVSPL mikrobiologiniy tyrimu skyrius

(pareigos, vardas, pavardeé)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

AB ,EKOMETRIJA® y/
Tvirtinu: ida Mazaliauskiené i A L'D

(pareigos, vardas, pavardé, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su 3iais tiriamais objektais.
Be radtisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.
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EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA*
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30. faks. 8 5 230 85 53.
el. p. info@ekometrija.lt
2020-09-01
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 8121
Uzsakovas, adresas: UAB .,Gargzdy plyty gamykla™, Gamyklos g. 25, Gargzdai
Objektas, adresas: L]. Gargzdy dyzeliy servisas, Gamyklos g. 2, Gargzdai
Méginio paémimo vieta i§ ¢iaupo
Meéginys paimtas: 2020-08-26, 12.15 val. pristatytas: 2020-08-26
Meéginio rusis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2020-08-26 baigtas: 2020-08-31
Analité Mai‘:l‘;‘mo Tyrimo rezuliatai HN 24:2017 Tysimemsiodo NI

_ Unif. NT ir PV kokybeés tyrimo met.

Temperatura °C 19’0 B Id. Chem.analiz.met. Vilnius, 1994
. priimtinas vartotojams priimtinas vartotojams
Kvapo slenkstis ir be nebtidingy poky¢iy |ir be nebiidingy pokyc¢iy
. . priimtinas vartotojams priimtinas vartotojams
Skonio slenkstis ir be nebidingy poky¢iy [ir be nebadingy poky¢iy
pH - 7.4 6,5-9,5 LSTISOEN 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis uS/cm 661 2500 LSTEN 27888:2002
Spalva mg/1 Pt 9,81 30 LSTEN ISO 7887:2012
Drumstumas NTU 0,93 4 LSTENISO 7027-1:2016
Kolonijas sudaranéiy vienety ‘ - ;
B b T %k ”
skaicius 22 °C KSV/ml 160 e nebudingy poky¢iy | ¥*LST EN ISO 6222:2001
2 5 i 5 i ) . *KSTENISO 9308-1:2014, LST

Koliforminiy bakterijy skaicius KSV/100 ml neaptikta 0 EN ISO 9308-1-2014/41:2017
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) ; **¥LST EN ISO 9308-1:2014, LST
skaiGius REN/100] Heaplikta 0 EN ISO 9308-1:2014/41:2017
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Meginio saugojimas Saldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys, pastabos:  néra
Meéginj paéme: R. Smukas pristaté: R. Smukas

(pareigos, vardas, pavarde)

(pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: chemikas Adrian Gusco, chemiké Angelija Garalyté, **NVSPL mikrobiologiniy tyrimy skyrius

(pareigos, vardas, pavarde/pavadinimas)

UAB ,EKOMETRIJA* ,
Laboratorijos vedéj A
Tvirtinu: Vida Mazaliauskiené AL el {'S

(pareigos, vardas, pavarde, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su 3iais tiriamais objektais.
Be rastiSko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama.
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EKOMETRI JA UAB ,,EKOMETRIJA*
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2020-10-08
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 9547
Uzsakovas, adresas: UAB ,.Gargzdy plyty gamykla“, Gamyklos g. 25, GargZzdai
Objektas, adresas: LI. Gargzdy dyzeliy servisas, Gamyklos g. 2, Gargzdai
Méginio paémimo vieta: i§ ¢iaupo
Méginys paimtas: 2020-09-30, 14.00 val. pristatytas: 2020-09-30
Meginio riisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2020-09-30 baigtas: 2020-10-05

Analité Mata:]\:imo Tyrimo rezultatai HN 24:2017 Tyrimo metodo ND*

vil.

Temperatﬁra °C 11,3 B Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met. Id.

Chem.analiz.met. Vilnius, 1994

- TP =
Holonljas udaraniiy, visnety KSV/ml 4 Benebldingy | u) o7 EN 150 6222:2001
skaicius 22 °C poky¢iy

s = " . **[ST EN ISO 9308-1:2014, LST
Koliforminiy bakterijy skai€ius KSV/100 ml neaptikta 0 EN ISO 9308-1.2014/41-2017
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli . **LST EN ISO 9308-1:2014,

2 o ks oll) KSV/100 ml neaptikta 0 57 e o el

skai¢ius

EN ISO 9308-1:2014/41:2017

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Meéginio saugojimas saldytuve +3 + 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: ~ néra

Meéginj paémé: R. Smukas pristaté:
(pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: NVSPL mikrobiologiniy tyrimy skyrius

R. Smukas

(pareigos, vardas, pavarde)

UAB ,EKOMETRIJA'

Laboratorijo ;‘:-'a'f.'_."; : V4 ﬂ
Tvirtinu: Vida Mazaliauskicvié / 126

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavarde, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su 3iais tiriamais objektais.
Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimu protokola dalimis dauginti draudziama.
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EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA*
Geologu g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2020-11-30
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 11903
Uzsakovas, adresas: UAB ,.Gargzdy plyty gamykla®“, Gamyklos g. 25, Gargzdai
Objektas, adresas: UAB ,,Mida LT, Gamyklos g. 19, Gargidai
Eminio paémimo vieta: i§ &iaupo
Eminys paimtas: 2020-11-24 pristatytas: 2020-11-24
Eminio riisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2020-11-24 baigtas: 2020-11-28
Analité Mati\;imo Tyrimo rezultatai| HN 24:2017 Tyrimo metodo ND*
vinl.
_ Unif: NT ir PV kokybés tyrimo met. 1d.
Temperatura °C 10.3 - Chem.analiz.met. Vilnius, 1994

Soleijas SCRRISH viesly KSV/ml 6 Benebidingy |, o py 150 6222:2001
skaiGius 22 °C poky¢iy
; i 5 o § . LST EN ISO 9308-1:2014, LST
Koliforminiy bakterijy skaicius KSV/100 ml neaptikta 0 EN ISO 9308-12014/41:2017
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) | . LST EN ISO 9308-1:2014, LST
KSV/100 ml neaptikta 0

skaicius

EN ISO 9308-1:2014/41:2017

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos

Eminio saugojimas 3aldytuve +3 + 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: néra

Eminj paéme: R. Smukas pristaté:

(pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: NVSPL mikrobiologiniy tyrimy skyrius

R. Smukas

(pareigos, vardas, pavarde)

(pareigos, vardas, pavarde/pavadinimas)

t/ 7 ../:"L 3
Tvirtinu: @4 20

(pareigos, vardas, pavarde, parasas)

Tyrimy rezultatai susij¢ tik su $iais tiriamais objektais.
Be rastiSko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama.
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= UAB ,EKOMETRIJA*
Bl BITE L0, ”
Geology g. 11, Vilnius. tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53.
el. p. info@ekometrija.lt
2020-11-30
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 11902
UZsakovas, adresas: UAB ,,Gargzdy plyty gamykla®, Gamyklos g. 25, Gargzdai
Objektas, adresas: UAB ,Mida LT*, Gamyklos g. 19, Gargzdai
Eminio paémimo vieta: i§ &iaupo
Eminys paimtas: 2020-11-24 pristatytas: 2020-11-24
Eminio risis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2020-11-24 baigtas: 2020-11-27
Analité Ma:}a;nmo Tyrimo rezultatai HN 24:2017 Tyrimo metodo ND*
_ Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met. I d.
Temperatura °C 10.3 - Chem.analiz.met. Vilnius, 1994
7 priimtinas vartotojams priimtinas vartotojams
Kvapo slenkstis } ir be nebiidingy poky&iy  |ir be nebadingy pokyciu
: 3 priimtinas vartotojams priimtinas vartotojams
Skonio slenkstis B ir be nebudingy poky¢iy  |ir be nebiidingy poky¢iy
pH - 7.3 6,5-9.5 LSTISO EN 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis uS/em 688 2500 LST EN 27888:2002
Spalva mg/l Pt 11,0 30 LST EN ISO 7887:2012
Drumstumas NTU 0,25 - LSTENISO 7027-1:2016
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas 3aldytuve +3 +2 °C
Papildomi duomenys, pastabos: néra
Eminj paémé: R. Smukas pristate: R. Smukas

(pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: chemikas Adrian Gui¢o, chemiké Angelija Garalyté

(pareigos, vardas, pavarde)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavarde/pavadinimas)

@/Q(’

(pareigos, vardas, pavarde, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su $iais tiriamais objektais.

Be radtisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama.




&

EKOMETRIJA

UAB ,,EKOMETRIJA“

Geology g. 11. Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5230 85 53.
el. p. infol@ekometrija.lt

2020-12-07

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 11900

Uzsakovas, adresas:

Objektas, adresas:

UAB ..Gargzdy plyty gamykla“, Gamyklos g. 25, Gargzdai

4F/KVP 5.10-01
Lapas: 1-1

UAB ,,Gargzdy plyty gamykla“, Gamyklos g. 25, Gargzdai

Eminio paémimo vieta: i8 éiaupo

Eminys paimtas: 2020-11-24 pristatytas: 2020-11-24
Eminio rsis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2020-11-24 baigtas: 2020-12-04

Analité Ma::l\;lmo Tyrimo rezultatai HN 24:2017 Tyrimo metodo ND*

_ Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met. 1d.

Te“lperatura °C 10.2 - Chem.analiz.met. Vilnius, 1994
Permanganato indeksas mg/I 4,7 5,0 LST EN ISO8467:2002
Natris mg/| 12,6 200 LST ISO 9964-3.:1998
Chloridas mg/I 29,6 250 LSTISO 9297:1998
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas 3aldytuve +3 2 °C
Papildomi duomenys, pastabos:  néra
Eminj paémé: R. Smukas pristate: R. Smukas

(pareigos, vardas, pavarde)

(pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: _chemiké Angelija Garalyté, chemiké Elena Mataytene, chemikas Gintautas Svilpa

Tvirtinu:

A v v v 7

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

A’%A
I

(pareigos, vardas, pavarde, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su Siais tiriamais objektais.

Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama.
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EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA*
Geology g. 11, Vilnius. tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. infol@ekometrija.lt
2020-11-30

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 11901
UZsakovas, adresas: UAB ,,Gargzdy plyty gamykla“, Gamyklos g. 25, Gargzdai
Objektas, adresas: UAB ,,Gargidy plyty gamykla*, Gamyklos g. 25, GargZdai
Eminio paémimo vieta: i§ &iaupo
Eminys paimtas: 2020-11-24 pristatytas: 2020-11-24
Eminio rasis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2020-11-24 baigtas: 2020-11-28

Analiteé Maie:.;lmo Tyrimo rezultatai HN 24:2017 Tyrimo metodo ND*

_ Unif: NT ir PV kokybés tyrimo met. ld.

Temperatura °C 10.2 B Chem.analiz.met. Vilnius, 1994
Zarniniy enterokoky skaiius KSKII 00 neaptikta 0 LST EN ISO 7899-2:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 + 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:  néra

Eminj pa¢mé: R. Smukas pristaté: R. Smukas

(pareigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrimg(us) atliko: NVSPL mikrobiologiniy tyrimy skyrius

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: 7#5-‘%7—/

s (pareigos, vardas, pavarde, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su 3iais tiriamais objektais.

Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama.




