4F/KVP 5.10-01

; Lapas: 1-1
EKOMETEI DA UAB ,,EKOMETRIJA®
Geology g. 11. Vilnius, tel. 8 5213 67 30. faks. 8 5 230 85 53.
el. p. info@ekometrija.lt
2021-03-25
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 2276
UZzsakovas, adresas: UAB ..Gargzdy plyty gamykla*®, Gamyklos g. 25, Gargzdai
Objektas, adresas: UAB ,,Stelmita“, Gamyklos g. 27, Gargzdai
Eminio paémimo vieta: i§ &iaupo
Eminys paimtas: 2021-03-23 pristatytas: 2021-03-23
Eminio risis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2021-03-23 baigtas: 2021-03-25
Analité Mata\tflmo Tyrimo rezultatai HN 24:2017 Tyrimo metodo ND*
vnt.
: priimtinas vartotojams  [priimtinas vartotojams
K_vapo slenkstis ) ir be nebiidingy poky¢iylir be nebiidingy pokyveiy
. . priimtinas vartotojams  [priimtinas vartotojams
Skonio slenkstis ) ir be nebidingy poky¢iu ir be nebadingy pokyeiy
pH - 153 6.5-9.5 LST ISO EN 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis uS/em 728 2500 LST EN 27888:2002
Spalva mg/l Pt 10,6 30 LST EN ISO 7887:2012
Drumstumas NTU 0,04 4 LSTEN ISO 7027-1:2016
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartine veikios procediira
< = maziau tyrimo metodo nustatvmo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys, pastabos:  néra
Eminj paéme: R. Smukas pristaté: R. Smukas
(pareigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: chemikas Adrian Gusco, chemiké Angelija Garalyte

(pareigos, vardas, pavarde/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavarde, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su $iais tiriamais objektais.

Be raStiSko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudziama.




IF/KVP 5.10-01

a Lapas: 1-1
“
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA%
Geology g. 11, Vilnius. tel. 8 5213 67 30. faks. 8 5 230 85 53.
el. p. info@ekometrija.lt
2021-03-30
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 2277
Uzsakovas, adresas: UAB ..Gargzdy plyty gamykla®, Gamyklos g. 25, Gargzdai
Objektas, adresas: UAB ,.Stelmita*, Gamyklos g. 27, GargZdai
Eminio paémimo vieta: i§ &iaupo
Eminys paimtas: 2021-03-23 pristatytas: 2021-03-23
Eminio rasis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2021-03-23 baigtas: 2021-03-27
Analite Ma:;\tfimo Tyrimo rezultatai| HN 24:2017 Tyrimo metodo ND*

o e _ oo
Kolonijas sudaranciy vienety KSV/ml neaptikta Benebidingy |, o px 190 6222:2001
skai¢ius 22 °C pokyéiy

; B ” iy ¥ . LST EN ISO 9308-1:2014, LST
Koliforminiy bakterijy skai¢ius KSV/100 ml neaptikta 0 EN ISO 9308-1-2014/41:201 7
- 2 . - - - K 2 ‘2 K
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) RSO0 i negprike 0 LST EN ISO 9308-1:2014, LST

skai¢ius

ENISO 9308-1:2014/41:2017

*ND - normatyvinis dokumentas. SVP - standartiné veiklos procedira

< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Eminio saugojimas Saldytuve +3 + 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: néra

Eminj paémeé: R. Smukas

(pareigos, vardas, pavarde)

pristaté:

R. Smukas

Tyrima(us) atliko: NVSPL mikrobiologiniy tyrimy skyrius

(pareigos, vardas, pavarde)

UAB ,,EKXOMETRIJA“
Laboratorijo

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

: vedéja
Vida .‘1‘1(4;1‘1355,.-'-.-g.‘}(f(v#!é’ /@
Tvirtinu: “

(pareigos, vardas, pavardé, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su $iais tiriamais objektais.
Be rastiSko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama.




4F/KVP 5.10-01

Lapas: I-1
&K D,{,\‘”E TRIJA UAB ,,EKOMETRIJA*
Geology g. 11, Vilnius. tel. 8 5213 67 30. faks. 8 5230 85 53.
el. p. info@ekometrija.lt
2021-06-01
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 5680
UZzsakovas, adresas: UAB ,.Gargzdy plyty gamykla®, Gamyklos g. 25, Gargzdai
Objektas, adresas: UAB ,,Gargzdy geleZinkelis*, Gamyklos g. 21, Gargzdai
Eminio paémimo vieta: i§ &iaupo
Eminys paimtas: 2021-05-27 14.50 val. pristatytas: 2021-05-27
Eminio raisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2021-05-27 baigtas: 2021-06-01
Analité Ma‘t;\t'imo Tyrimo rezultatai HN 24:2017 Tyrimo metodo ND*
- 5 Unif: NT ir PV kokybés tyrimo met. I d.
Temperatura C 12,1 B Chem.analiz.met. Vilnius, | 994
. priimtinas vartotojams | priimtinas vartotojams

Kvapo slenkstis . ir be nebiidingy poky¢iy|ir be nebiidingy poky¢iy

. ; priimtinas vartotojams  [priimtinas vartotojams
Skonio slenkstis - ir be nebiidingy poky¢iy ir be nebudingy pokyéiy
pH i, 7.7 6,5-9,5 LST ISO EN 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis uS/em 604 2500 LST EN 27888:2002
Spalva mg/l Pt 9,52 30 LST EN ISO 7887-:2012
Drumstumas NTU 0,24 4 LSTENISO 7027-1:2016

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 + 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:  néra

Eminj paéme: R. Smukas pristaté: R. Smukas

(pareigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: chemike Angelija Garalyté, chemikas Adrian Guico

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavarde/pavadinimas)
[z
# .

(pareigos; vardas, pavarde, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su $iais tiriamais objektais.
Be radtisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama.
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g Lapas: 1-1
Mocs!
EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA“
Geology g. 11, Vilnius. tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2021-06-03
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 5681
UZsakovas, adresas: UAB ,.Gargzdy plyty gamykla“, Gamyklos g. 25, Gargzdai
Objektas, adresas: UAB ,,Gargidg gelezinkelis*, Gamyklos g. 21, Gargidai
Eminio paémimo vieta: i$ ¢iaupo
Eminys paimtas: 2021-05-27 14.50 val. pristatytas: 2021-05-27
Eminio rasis: _geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2021-05-27 baigtas: 2021-05-31
Analité Mata\:lmo Tyrimo rezultatai | HN 24:2017 Tyrimo metodo ND*
vnt.
o Unif. NT ir PV kokybes tyrimo met. 1d.

Tem peratura °C 12,1 B Chem.analiz.met Vilnius, 1994
Rolonijas sudarantiy vieniety KSV/ml Neaptikta Benebadingy ;o by 190 6222:2001
skaicius 22 °C pokyciy

5 s s o ; LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN
Koliforminiy bakterijy skai¢ius KSV/100 ml Neaptikta 0 1SO 9308-1:2014/41-2017
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) . LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN
skaiXiias KSV/100 ml Neaptikta 0 ISO 9308-1:2014/41:2017
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procedura
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys, pastabos:  néra
Eminj paéme: R. Smukas pristaté: R. Smukas

(pareigos, vardas. pavarde) (pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: NVSPL mikrobiologiniy tyrimy skyrius

(pareigos, vardas, pavarde/pavadimmas)

Tvirtinu:

s (pareigos, vardas, pavarde, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su $iais tiriamais objektais.

Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudziama,
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UAB ,,EKOMETRIJA*
Geology g. 11, Vilnius. tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

cl. p. info(@ckometrija.lt

2021-08-18

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 8243

Uzsakovas, adresas:

1F/KVP 5.10-01

Lapas:

UAB GARGZDU PLYTU GAMYKLA, Gamyklos g. 25, Gargzdai

1-1

Objektas, adresas:

UAB "GargZzdy agrochemija", Statybininky g. 3, Gargidai,

Eminio paémimo victa: i§ ¢iaupo

Eminys paimtas: 2021-07-28 14:25 pristatytas: 2021-07-28
Eminio risis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2021-07-28 baigtas: 2021-08-18
_— M i i :
Analité a:;‘;'mo rgz‘:jtr:;l HN 24:2017 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
= Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met. I d.
Temperatura °C I 2’4 - Chem.analiz.met.Vilnius,1994
Drumstumas NTU 0,07 4 LST EN ISO 7027-1:2016
Spalva mg/l Pt <1.97 30 LST EN ISO 7887:2012
Savitasis elektrinis laidis pS/em 446 2500 LST EN 27888:2002
pH - 7,0 - 6,5-9,5 LST 18O EN 10523:2012
priimtinas it
Vatotritte vanpt jam 11 b
Skonio slenkstis - ir be i T
nebldingy nebudmlgu
selkutil pokyc¢iy
priimtinas sy
vartotojams priimtinas
Kvapo slenkstis . ir be vartotg_la:jr.ns ir be
nebidingy feb Tgu‘
pokyiy pokyciy
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémeé: Robertas Smukas pristaté: Robertas Smukas

(pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: chemikas Adrian Guico, chemiké Angelija Garalyté

(pareigos. vardas. pavardé)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu:

7

(parcigos, vardas, pavarde, paragas)

Tyrimy rezultatai susij¢ tik su konkregiais, itirtais éminiais.

Be rastisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama.
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EKOMETRIJA

UAB ,,EKOMETRIJA*

1F/KVP 5.10-01
Lapas:L

Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

TYRIMU PROTOKOLAS Nr.

el. p. info{@ckometrija.lt

2021-08-18

8244

Uzsakovas, adresas: UAB GARGZDU PLYTU GAMYKLA, Gamyklos g. 25, Gargzdai

Objektas, adresas: UAB "GargZzdu agrochemija", Statybininky g. 3, Gargzdai, .

Eminio paémimo vieta: i§ Siaupo
Eminys paimtas: 2021-07-28 14:25 pristatytas: 2021-07-28

Eminio riigis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2021-07-28 baigtas: 2021-08-18
s Matavimo| Tyrimo ) ; w
Analité ot |esmitasi HN 24:2017 Tyrimo metodo ND
1 2 3 4 5
- Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.ld.

Temperatiira °C 12,4 = Chem.analiz.met.Vilnius,1994

- ; = ; KSV/100 . o

Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skai¢ius it Neaptikta 0 *+LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Koliforminiy bakterijy skai¢ius KSKIIOO Neaptikta 0 **LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Kolonijas sudaranciy vienety skai¢ius 22 °C KSV/ml [Neaptikta Be;;s;;tjgu **LST EN 1SO 6222:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira

< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 +2 °C
Papildomi duomenys,

pastabos:

Eminj paéme: Robertas Smukas

pristaté:

(pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: **NVSPL

Robertas Smukas

(pareigos, vardas. pavardé)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: / ﬁ&é&‘—
77

(pareigos, vardas. pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé, paraas)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkregiais, iStirtais éminiais.

Be rastigko dircktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draud#iama,




: 1F/KVP 5.10-01
ﬁ L Lapas:  1-1
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“
S Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 § 213 67 30, faks. & 5 230 §5 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2021-09-21

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 10503

UZsakovas, adresas:  UAB "GARGZDU PLYTU GAMYKLA", Gamyklos g. 25, Gargzdai, Klaipédos r.
Objektas, adresas: UAB "Mida LT", Gamyklos g. 19, Gargidai, Klaipédos r.

Eminio paémimo vieta: i§ &iaupo

Eminys paimtas: 2021-09-15 15:10 pristatytas: 2021-09-15
Eminio ragis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2021-09-15 baigtas: 2021-09-21
.. Matavimo : . ;
Analite dvn‘:tm Tyrimo rezultatai 2 :2;1 - Tyrimo metodo ND*
1 Z 3 4 &
- ° Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met. 1d.
Ternpcra tira C - N Chem.analiz mct. Vilnius, 1994
Be
Kolonijas sudaranéiy vieneny skai¢ius 22 °C | KSV/ml Neaptikta ncbudingy|**LST EN ISO 6222:2001
pokyéiy
: B2 coi o g KSV/100 . **LST EN IS0 9308-1:2014,LST EN IS0 9308-
Koliforminiy bakterijy skai¢ius mi Neaptikta 0 (0 TATA P30T
5. . _ T KSV/100 ; **LST EN [50 9308-1:2014,LST EN IS0 9308-
Zamyno lazdeliy (Escherichia coli) skai¢ius mi Neaptikta 0 FSGLUALS
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procedira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Enunio suvgojimas Saldytuve <3 = 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Raobertas Smukas pristaté: Robertas Smukas
[pareigos, vardas, puvardé) (pareiges, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

UAB _TNOAMITTRITAC (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: Laberstorijo

(pareigos, vardas, pavardé, paradas)
Tyrimy rezultatai susij¢ tik su konkreciais, iStirtais éminiais.
Be raititko direktoriaus sutikimo tyrimy protokols dulimis dauginti draudziama.




- 1F/KVP 5.10-01
——ﬁ ?«m Lapas: 1-1
EKOMETRIIA UAB ,EKOMETRLIA“ I
S Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. & 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2021-09-28

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 10502

Uzsakovas, adresas:  UAB "GARGZDU PLYTU GAMYKLA", Gamyklos g. 25, Gargzdai, Klaipédos .
Objektas, adresas: UAB "Mida LT", Gamyklos g. 19, Garg#dai, Klaipédos r.

Eminio paémimo vieta: i§ &iaupo

Eminys paimtas: 2021-09-15 15:10 pristatytas: 2021-09-15
Eminio riisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2021-09-15 baigtas: 2021-09-28
- Matavimo HN 5
t Tyrimo rezultatai £ L Il ND*
Analité d Y a 242017 yrimo metodo NI
1 2 3 4 5
Gk 8 Unif. NT ir PV kokybeés tyrimo met.)d,
Temperatiira C B E Chem.analiz met. Vilnius, 1994
priimtinas
priimtinas vartotojams [vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebiidingy ir be
pokytiy nebiidingy
pokyéiy
priimtinas
priimtings vartotojams |vartotojams
Skonio slenkstis 5 ir be nebidingy i be
poky&iy nebiidingy
poky€iy
pH - 7.5 6,5-9,5 |LSTEN IS0 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis uS/em 686 2500 [LSTEN 278382002
Spalva mg/l Pt 13,1 30 |LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 0,13 4 LST EN [SC 7027-1:2016
*ND - normatyvinis dekumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 = 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Robertas Smukas pristaté: Robertas Smukas
(pareigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrimg(us) atliko: chemikas Adrian Gusto, chemiké Angelija Garalyté

(pareigos, vardas, pavard&/pavadinimas)

DA TRIINTRITS

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
Tvirtinu:

Reona Zuploaité (pareigos, vardas, pavardé, paradas)
Tyrimy tezultatai susij¢ tik su konkregiais, i¥tirtais éminiais.
Be rastisko direkloriaus sutikimo tyrimy protokoly dalimis dauginti draud#iama,




