LE/KVP 5.10-01

EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.it

2023-01-03

Lapas: 1-2

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 15111

Uzsakovas, adresas: UAB "GARGZDU PLYTUY GAMYKLA", Gamyklos g. 25, Gargzdai, Klaipédos r.

Objektas, adresas: UAB "GargZdy plyty gamykla", KiSkiy takas 15, GargZdai, Klaipédos r.

Eminio paémimo vieta: Ciaupas

Eminys paimtas: 2022-12-06 10:30 pristatytas: 2022-12-06

Eminio risis: geriamasis vanduo

Tyrimas pradétas: 2022-12-06 baigtas: 2023-01-03
Analité Maif::;}zmo Tyrimo rezultatai ) 412\)[1 5 Tyrimo metodo ND*

1 2 3 4 5

Temperatira °C 14,1 - ?Qé;ﬂa’ﬂzplzem:fﬁf{g?? .

Permanganato indeksas mg/l 4,1 5,0 |LST ENISO 8467:2002

Amonis mg/! 0,215 0,5 |LSTISO 7150-1:1998

Nitratas mg/l 50,7 50 |LSTISO 7890-3:1998

Nifritas mg/l 0,038 0,5 [LST IS0 26777:1999

GeleZis pg/l <17 200 [LST IS0 6332:1095

Manganas I I R s

Chloridas mg/! 38,1 250 {LST 150 9297:2008

Sulfatas mgl | 24 | 250 [BENTE e gmonid

Natris mg/l 22,5 200 **LSTEN 1SO 14911:2000

Boratas mg B/l <0,023 1,0 JLSTISO 9390:1998

Aliuminis ug/l <10 200 {LST IS0 10566:1998

Cranidas ug/l <6 50 |LSTISO 6703-1:1998

Fluoridas mg/l 0,10 1,5 |**LSTENISO 10304

Bromatas ng/l <5 10 |sve72-1:2019

Arsenas pg/l <1,0 10 ]*CSNENISO 17294-2

Kadmis png/l <0,20 5,0 [***CSN ENISO 17294-2

Chromas pe/l <2,0 50 [+*+CSNENISO 17294-2

Varis mg/l 0,028 2,0 [***CSN EN 1SO 17294-2

Nikelis pg/l <3,0 20 ***CSN EN ISO 172942

Svinas g/l T,1 10 Drevcon aN150 172942

Stibis peg/l <1,0 5,0 [***CSN ENISO 17294-2

Selenas ne/l <1,00 10 **CSN ENISO 172942

Gyvsidabris ng/l <(,020 1,0 [***CSNEN IS0 17852

Benzenas ng/l <0,20 1,0 [**150 11423-1:1997

Benzo(a)pirenas pg/l <0,002 0,010 [**LST EN ISO 17993:2004

Daugiacikliy aromatiniy angliavandeniliy suma g/l nerasta 0,10 [**skysciy chromatografija

1,2-Dichloretanas (DCA) ug/l <0,20 3,0 [**LSTEN IS0 20595:2018

Trichloretenas (TCE) ug/l <0,20 10 [**LSTEN ISO 20595:2018

Tetrachloretenas (PCE) pg/l <0,20 10 [*+LST EN ISO 205952018

Haloformy suma g/l nerasta 100 [**LST ENISO 10301:1997

Heksachlorbenzenas (HCB) ng/l <(,005 0,10 [**LST EN ISO 6468:2000

Alfa-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <0,005 0,10 [**LST EN IS0 6468:2000




1F/KVP 5.10-01

Reg. Nr. 15111 Lapas: 2-2
1 2 3 4 >
Beta-Heksachlorcikloheksanas (HCH) pg/l <0,005 0,10 |**LST EN ISO 6468:2000
Delta-Heksachlorcikloheksanas (HCH) ug/l <0,005 0,10 [**LST EN 1SO 6468:2000
Gama-Heksachlorcikloheksanas (HCH) ug/l <0,005 0,10 [**LST EN ISO 6468:2000
Heptachloras ug/l <0,005 0,030 [**LST EN ISO 6468:2000
Aldrinas ug/l <0,005 0,030 [**LST EN ISO 6468:2000
Izodrinas pg/l <0,005 0,1 [**LST ENISO 6468:2000
Cis heptachloro epoksidas (B) pe/l <(,005 0,030 [**LST EN ISO 6468:2000
Trans heptachloro epoksidas (A) pg/l <0,005 0,030 #*LST EN ISO 6468:2000
Dieldrinas pg/l <(0,005 0,030 [**LST EN ISO 6468:2000
Endrinas ngll 0,005 0,1 |**LST EN ISO 6468:2000
4,4' Metoksichloras ug/l <0,01 0,1 |™LST EN ISO 6468:2000
Pesticidy suma ugll <0,01 0,50 |P*LST EN ISO 6468:2000
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartine veiklos procedira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Robertas Smukas pristaté: Robertas Smukas
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)
Tyrima(us)
atliko: chemiké Angelija Garalyte, chemike Anzelika Dama3kaité, chemiké Elena Mataytene, chemiké Indré Vaicikauskyte
(parcigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
**[JAB "Vandens tyrimai", ***ALS Czech Republic s.r.o.
UAB .,]‘;K OMETRIJAY {pareigos. vardas, pavardé/pavadinimas)
Tttt Laboratarijos vedéia [ Vay

FEO Ty AR ‘/j/ v Toarcigon
Tyrimy rezuitaiai susijg tik su konkreciais
Be raltisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudZiama.

vardas, pavarde, paradas)

Stirtais éminials,




1F/KVP 5.10-01
Lapas: 1-1

EKOMET RIJA UAB ,EKOMETRIJA“
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-12-15
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 15112
Uzsakovas, adresas: UAB "GARGZDU PLYTU GAMYKLA", Gamyklos g. 25, Gargzdai, Klaipédos r.
Objektas, adresas: UAB "Gargzdy plyty gamykla", Kiskiy takas 15, GargZdai, Klaipédos r.
Eminio paémimo vieta: Ciaupas
Eminys paimtas: 2022-12-06 10:30 pristatytas: 2022-12-06
Eminio risis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-12-06 baigtas: 2022-12-15
. Matavimo HN
/ ¢ v 1 o7 atai 1 o *
Analité iy Tyrimo rezultatai 242017 Tyrimo metodo ND
1 2 3 4 5
= o Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temperatra °C 14,1 = |Chem.analiz.met.Vilnius, 1994 !
XL
7arniniy enterokoky skaicius Ks;\gll o Neaptikta 0 [**LST ENISO 7899-2:2001
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 &2 &
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paeme: Robertas Smukas pristaté: Robertas Smukas
(parzigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)
Tyrima(us)
atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavarde/ pavadinimas)

AR LEKROA AFRTRY) (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
AR R UN .

) “»’
Tvirtinu: Laboratotijos vedais ///&%

Y TET { v . o »
Roma Fupkai 14 (parcigos, vardas, pavardc, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su konkretiais, i§tirtais éminiais.
Be radtisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokoly dalimis dauginti draudZiama.




£
ﬁ Lapas:
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA“
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-10-03

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 10650
Uzsakovas, adresas:  UAB "GARGZDU PLYTU GAMYKLA", Gamyklos g. 25, Gargzdai, Klaipédos r.

Objektas, adresas: UAB "Milda", Gamyklos g. 19, Gargzdai, Klaipédos r.

Eminio paémimo victa: i§ ¢iaupo

Eminys paimtas: 2022-09-15 15:15 pristatytas: 2022-09-15
Eminio riisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-09-15 baigtas: 2022-10-03
o Matavin . . HN 3
Analité IO Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
vat 5 24:2017 ¥
1 2 3 4 S
i o Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met. 1d.
Temperatura C | 6’8 - Chem.analiz.met.Vilnius, 1994
priimtinas
priimtinas vartotojams |vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebudingy ir be
pokyciy nebiidingy
pokyc¢iy
priimtinas
priimtinas vartotojams [vartotojams
Skonio slenkstis - ir be nebudingy ir be
pokyciy nebudingy
pokyciy
pH - 7,2 6,5-9,5 [**LST ENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis pS/em 672 2500  [**LST EN 27888:2002
Spalva mg/1 Pt 9,4 30  [**LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 0,14 4 LST EN ISO 7027-1:2016
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas faldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Emini paeme: Kazimieras Stankevicius pristaté: Kazimieras Stankevicius
(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: **UAB "Ekologinis servisas", chemikas Adrian Gus¢o

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(parcigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: ///%Ef{;

77 5
/ (parcigos, vardas, pavardé, paraSas)

Tyrimy rezultatai susije tik su konkreciais, istirtais éminiais.

Be rastisko dircktoriaus sutikimo tyrimy protokola dalimis dauginti draudziama.




1F/KVP 5.10-01
Lapas: 1-1
UAB ,,EKOMETRIJA
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-09-22

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 9973
Uzsakovas, adresas: ~ UAB "GARGZDU PLYTU GAMYKLA", Gamyklos g. 25, Gargzdai, Klaipédos r.

Objektas, adresas: UAB "GargZdy agrochemija", Statybininky g. 3, Gargzdai, Klaipédos r.

Eminio paémimo vieta: i§ ¢&iaupo

Eminys paimtas: 2022-09-07 10:00 pristatytas: 2022-09-07
Eminio riisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-09-07 baigtas: 2022-09-22
: Matavi . . ;
Analité di/a;l\:mo Tyrimo rezultatai 24};;;1] 7 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
B o Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temperatiira C 14,2 - Chem.analiz.met. Vilnius,1994
Be
Kolonijas sudaranciy vienety skaicius 22 °C | KSV/ml 4 nebiidingy [**LST EN ISO 6222:2001
poky¢iy
g 18 s KSV/100 . **LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-
Koliforminiy bakterijy skaicius ml Neaptikta 0 Domamiane
y : i 5.2 ' - KSV/100 . *¥LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skai¢ius ml Neaptikta O N aom
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Robertas Smukas pristaté: Robertas Smukas
(pareigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu:

/ / oy 2 & %
(pareigos, vardas, pavarde, parasas)

Tyrimy rezultatai susij¢ tik su konkreciais, iStirtais éminiais.

Be rastisko dircktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudziama.
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-

EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA“
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2022-09-22

Lapas:

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 9972
Uzsakovas, adresas:  UAB "GARGZDU PLYTU GAMYKLA", Gamyklos g. 25, Gargzdai, Klaipédos r.

1-1

Objektas, adresas: UAB "GargZzdy agrochemija'", Statybininky g. 3, GargZdai, Klaipédos r.

Eminio paémimo vieta: i§ ¢iaupo

Eminys paimtas: 2022-09-07 10:00 pristatytas: 2022-09-07
Eminio riisis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-09-07 baigtas: 2022-09-22
;s Matavimo . HN
5 Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
Amalite T 24:2017 y
1 2 3 4 5
= o Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met. 1d.
Temperatura C ]4’2 - Chem.analiz.met.Vilnius, 1994
priimtinas
priimtinas vartotojams [vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebadingy ir be
pokyc¢iy nebiidingy
pokyc¢iy
priimtinas
priimtinas vartotojams [vartotojams
Skonio slenkstis - ir be nebudingy ir be
pokyciy nebiidingy
pokyciy
pH - 7,6 6,5-9,5 [LST ENISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis puS/ecm 588 2500 |LST EN 27888:2002
Spalva mg/l Pt 8,85 30  |LSTENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 0,09 4 LST EN ISO 7027-1:2016
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paéme: Robertas Smukas pristaté: Robertas Smukas
(pareigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: chemikas Adrian Gusco, chemiké Angelija Garalyté

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

YIAT A ALCTL

TS vt

‘ Laborat | ‘i', (pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)
Tvirtinu: Roma Zupkaité //%
77 (

pareigos, vardas, pavardé, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su konkrec¢iais, iStirtais éminiais.

Be rastisko dircktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudziama.
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Lapas: I-1

EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA®
Geology g 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-05-11

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 4903
Uzsakovas, adresas:  UAB "GARGZDU PLYTU GAMYKLA", Gamyklos g. 25, Gargzdai, Klaipédos r.

Objektas, adresas: UAB "GargZdy geleZinkelis", Gamyklos g. 21, GargZdai, Klaipédos r.

Eminio paémimo vieta: i§ ¢iaupo

Eminys paimtas: 2022-05-03 11:15 ristatytas: 2022-05-03
p Y
Eminio rasis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-05-03 baigtas: 2022-05-11
Matavi HN |
vz atavimo ) HN | )
Analité it Tyrimo rezultatai 24:2017 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 3
e i ; Unif. NT ir PV kokybeés tyrimo met. 1d
A > © ol o . ybes 1y .
Tempcrdturd C 23 & Chem.analiz.met. Viloius, 1994
Be
Kolonijas sudaranciy vienety skaicius 22 °C [ KSV/ml 58 nebiidingy {**LST EN ISO 6222:2001
poky¢iy

S @ KSV/100 ; i **[ STEN IS TE "

Koliforminiy bakterijy skaicius Neaptikta 0 LST EN 150 53061 304,.La7 BN 130 5300
) ml 1:2014/A1:2017
. - s s KSV/100 ) . “SUSTE 18-12014 LST EN IS 3
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skai¢ius 11‘ Neaptikta 0 7‘(21;?’ ,{2?7%(” HERST R
n V4/AL:2
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Aldis ZaZeckas pristaté: Aldis Zazeckas
{pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrima(us) atliko: **NVSPL

(parergos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: Rom { bor—

{ (parcigos, vardas, pavardé, para$as)

Tyrimy rezultatai susije tik su konkrediais, idtirtais eminiais

Be rasusko direktonaus sutikimo tyrimy protokoly dalimis dauging draudziama




1F/KVP 5.10-01
ﬁ ?%« Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA®
S Ea Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-05-10

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 4902
Uzsakovas, adresas: ~ UAB "GARGZDU PLYTU GAMYKLA", Gamyklos g. 25, Gargzdai, Klaipédos r.

Objektas, adresas: UAB "Gargzdy geleZinkelis", Gamyklos g. 21, GargZdai, Klaipédos r.

Eminio paémimo vieta: i§ ¢iaupo

Eminys paimtas: 2022-05-03 11:15 pristatytas: 2022-05-03
Eminio rusis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-05-03 baigtas: 2022-05-10
5o Matavimo| . . ) HN o d
Analite vnt Tyrimo rezultatal 242017 T'yrimo metodo ND*
1 2 3 4 S
e e O A Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
I‘cmpcraturd C 23,2 - Chem.analiz.met. Vilnius, 1994
prumtinas
primtinas vartolojams |vartotojams
Kvapo slenkstis - ir be nebiidingy ir be
pokyéiy nebiidingy
pokyéiy
priimtinas
primtinas vartotojams |vartotojams
Skonio slenkstis - ir be nebidingy irbe
pokytiy nehudingy
pokyéiy
pH - 7.3 6,5-9,5 ILST ENISC 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis 1:S/em 713 2500  |LST EN 27888:2002
Spalva mg/l Pt 13,1 30 ILST ENISO 7887:2012
Drumstumas NTU 0,25 4 LST ENISO 7027-1:2016
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procedira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 +2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Aldis Zazeckas pristaté: Aldis Zazeckas
(parcigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)

Tyrimg(us) atliko: chemikas Adrian Gusco, chemike Angelija Garalyte

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: / ;/ )Qi% PR

- 4
// (parcigos, vardas, pavarde, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su konkreciais, iStirtais ¢miniais,

Be raitisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokoly dalimis dauginti draudZiama.




- 1F/KVP 5.10-01
_ﬁ%& Lapas: 1-1
EKOMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA“
Kbl i Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
¢l p. info@ckometrija.lt

2022-03-25

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 2375
Uzsakovas, adresas: ~ UAB "GARGZDU PLYTU GAMYKLA", Gamyklos g. 25, Gargzdai, Klaipédos r.

Objektas, adresas: UAB "Stelmita", Gamyklos g, 27, GargZdai, Klaipédos r.

Eminio paémimo vieta: i§ &iaupo

Eminys paimtas: 2022-03-08 15:36 pristatytas: 2022-03-08
Eminio risis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradétas: 2022-03-08 baigtas: 2022-03-25
o Matavimo ; : HN -
Analité e Tyrimo rezultatai 242017 Tyrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
s or™ Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met.1d.
Temperatira C 10,5 " |Chem.analiz met Vilnius, 1994
priimtinas
priimtinas vartotojams |vartotojains
Kvapo slenkstis - ir be nebidingy ir be
pokyciy nebiidingy
pokytiy
priimtinas
priimtinas vartotojams jvartotojams
Skonio slenkstis - ir be nebidingy ir be
pokyciy nebiidingy
pokytiy
pH - 7.2 6,5-9,5 [**LST ENTSO 10523:2012
Savitasis elektrinis Jaidis pS/em 852 2500 [**LST EN 27888:2002
Spalva mg/l Pt 15 30 [*LSTENTSO 7887:2012
Drumstumas NTU 0,06 4 LST EN ISO 7027-1:2016
*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas Saldytuve +3 + 2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj paémé: Kazimieras Stankevicius pristaté: Kazimieras StankeviGius
(pareigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavarde)

Tyrimg(us) atliko: **UAB "Ekologinis servisas”, chemikas Adrian Gusco

(parcigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

o UAB ,EKOMETRIJA®
Tvirtinu: Laboratoriius vedain /;’fm

Roma lupkaim (parcigos, vardas, pavardé, parasas)

Tyrimy rezultatai susije tik su konkrediais, i§tirtais éminiais,

Be rajtisko direktoriaus sutikimo tyvimy protokoly dalinis dauginti drandziama,




1F/KVP 5.10-01
Lapas: 1-1

EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA®
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2022-03-15

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 2376
Uzsakovas, adresas:  UAB "GARGZDU PLYTY GAMYKLA", Gamyklos g. 25, Gargzdai, Klaipédos r.
Objektas, adresas: UAB "Stelmita", Gamyklos g. 27, GargZda, Klaipédos r.

Eminio paémimo vieta: i§ ¢iaupo

Eminys paimtas: 2022-03-08 15:36 pristatytas: 2022-03-08
Eminio rigis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradeétas: 2022-03-08 baigtas: 2022-03-15
.. Matavimo| .. . HN —_—
Analité "y Tyrimo rezultatai 242017 yrimo metodo ND*
1 2 3 4 5
P o Unif. NT ir PV kokybes tyrimo met.1d.
Tempcratura C I 0’5 - Chem.anatiz.met, Vilnius, 1994
Be
Kultivuojamy mikroorganizmy skaic¢ius 22 °C | KSV/ml 152 % JO* nebidingy[**LST EN ISO 6222:2001
pokyéiy
STy » KSV/100 . : *¥LST EN IS0 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-

Koliforminiy bakterijy skaicius ol Neaptikta 0 AL LT
" . L : KSV/100 L ** ST EN ISO 9308-1:2014,.LST EN ISO 9308-
Zarnyno lazdeliy (Escherichia coli) skaidius ml Neaptikta 0 Lsowarzor
“ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maziau tyrimo metodo nustatymo ribos
Erninio saugojimas Jaldytuve +3 £2 °C
Papildomi duomenys,
pastabos:
Eminj pacme: Kazimieras StankeviCius pristaté: Kazimieras Stankevicius

(parcigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardé/pavadinimas)

UAR EKOMETRUA™
Laboratorijos vedéja (pareigos. vardas, pavardé/pavadinimas)

Tvirtinu: Roma Zupkaité //‘/@"B@P

177

(parcigos, vardas, pavarde, parasas)

Tyrimy rezultatai susijg tik su konkreciais, itirtais éminiais.

Be ragtisko dircktoriaus sutikimo tyrimy protokoly dalimis dauginti draudziama




